
Richtung 
St. Peter

Richtung 
Pleinting

Richtung 
Ottenhofen

UW 
Altheim

Schalt-
anlage 
Isar

Mast 19 
(Ersatzneubau)

Mast 125

Mast 121

Korridor 
Erdkabel Isar

Korridor 
Freileitung Ost

Isar

Isar

A92

A92

Landshut

Essenbach

Altheim 
Ohu

Oberahrain
Nieder-

aichbach

Auloh

Kröning

Oberaichbach

Wörth an
der Isar

Adlkofen

Kernkraftwerk 
ISAR

Stadt 
LandshutAltheim – St. Peter: 

 Ersatzneubau (Planfeststellungsverfahren)

Isar – Altheim: 
 Neubau (Mögliche Freileitungskorridore)
 Neubau (Möglicher Erdkabelkorridor)
 Freileitungsanbindung an Umspannwerk 
 und Schaltanlage1

 Nachteilig bewertete Korridore
 380-kV-Freileitung in Planung 
 380-kV-Erdkabel in Planung

Leitungsbauprojekte im Isar-Raum
(Stand: Oktober 2022)

380-kV-Leitungsbau: SuedOstLink (4 Gigawatt): 
Neubauprojekt (§19 Trassenvorschlag)

 Trassenkorridor
 Trassenvorschlag (§19 NABEG)
 Alternative Trassenvorschlag (§19 NABEG)
 Erdkabelanbindung an Konverter 2

 Alternative Erdkabelanbindung an Konverter
 Konverterstandort (Vorschlag TenneT)
 Konverterstandort (Alternative)

 Umspannwerk

 Schaltanlage

 Kabelübergangsanlage in Planung

Bestandsleitungen:

 380-kV-Freileitung

 220-kV-Freileitung

 110-kV-Freileitung 

 Leitungsrückbau nach Neubau

 Landkreisgrenze

1 Die Freileitungsanbindung und der Kabelübergang
  sind schematisch   dargestellt. 

2 Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur 
  AC-Erdkabel-Anbindungen dargestellt. Freileitungs-
  Varianten: siehe Detailkarte
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