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Im Falle einer 
Evakuierung der 
Räumlichkeiten 
möchten wir auf 
folgende 
Sicherheitsmaßnah
men hinweisen

A moment for safety
Gemeinsam sorgen wir für ein sicheres 
Arbeitsumfeld, in dem wir aus Fehlern 
lernen und der Austausch von Ideen, 
Bedenken und Fragen eine 
Selbstverständlichkeit ist.

Benutzen Sie 
die angegebenen 

Fluchtwege

Benutzen Sie 
nicht den Aufzug 

sondern die Treppe

Begeben Sie 
sich zum Sammelplatz

Befolgen Sie die 
Anweisungen der 

betrieblichen 
Evakuierungshelfer
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Agenda - Regelleistung
13:30 bis 13:40 Vorstellung Regelenergiebereich
13:40 bis 14:10 Wie läuft der PQ-Prozess bei TenneT?
14:10 bis 14:25 Integration von Photovoltaik und Wind
14:25 bis 14:40 Herausforderung bei PQ & RL-Erbringung von stationären und mobilen 

Kleinstspeichern
14:40 bis 15:15 Qualitätsmonitoring – worauf achtet TenneT?
15:15 bis 16:00 Get together
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Menti-Meter-Umfrage



Dr. Bastian Pötzl

Präqualifikation von 
Regelreserve

Wie prüft TenneT?
Referent für Regelleistung

18. September 2023 Regelleistung-Kundenforum Fulda
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Definition:

Präqualifikation
-
Nachweis der Eignung einer einzelnen 
Einheit oder eines Verbunds von Einheiten 
für die Teilnahme am Regelenergieprozess
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Wie läuft die erstmalige
Präqualifikation eines 
Anbieters (bei TenneT) ab?



Anlegen des Anbieters im PQ-Portal 
(Schnittstelle Anbieter-ÜNB zur 

Datenübermittlung und Abbildung des 
PQ-Prozesses)

Ausarbeitung Pool-Erbringungskonzept für 
jeweilige Regelleistungsart

 Prüfung durch Kundenansprechpartner

Ausarbeitung Pool-IT-Konzept
 Prüfung durch ÜNB-IT-Experten

Ausarbeitung technisches Konzept nach Vorlage 
für einzelne Reserveeinheiten

 Prüfung durch Kundenansprechpartner

Präqualifikation der ersten Einheiten als 
Grundlage für vermarktbare Leistung Details siehe später

Hinterlegen der freigegebenen Konzepte im 
online hinterlegten Vertrag (PQ-Portal)

Abstimmung der Datenpunkt- 
übertragung und leittechnischer Test

mit Schaltleitung in Lehrte

Freigabe des Rahmenvertrags durch 
Systemführung SOP

Freigabe des Rahmenvertrags durch 
Kundenansprechpartner CMT

Kontaktaufnahme durch interessierten 
Anbieter mit ÜNB

 Erstgespräch mit Aufklärung über 
Ziele, angestrebtes Portfolio, erste 

Informationen zum Prozess

Ausfertigung und Unterzeichnung des 
Rahmenvertrags zwischen BSP und ÜNB

Freigabe der Leistung auf Gebots-/
Vergabeplattform 
Regelleistung.net
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Präqualifikation und Rahmenvertrag - Gesamtprozess
CMT

SOP



Präqualifikation & Rahmenvertrag - Übersicht

18.09.20239

Pool-PQ

Rahmenvertrag

Einheiten-PQ

Freigabe
• Möglichkeit der 

Gebotsabgabe
• Teilnahme an 

Ausschreibung

• Erbringungskonzept
• IT-Konzept
• Leittechnischer Test

• Technisches Konzept
• Betriebsfahrt
• Bescheinigungen

• Je Regelleistungsart
• Freischaltung auf 

Online-Plattform
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PQ-Formen und 
deren Prüfung
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Übersicht über Formen der Präqualifikation

Erst-PQ

Motiv:
Präqualifikation neuer 

Reserveeinheiten oder -gruppen

Benötigte Daten/Unterlagen:
• Erbringungskonzept
• Erbringungsnachweis 

(Doppelhöckerkurve)*
• ANB-Bescheinigung
• Ggf. BKV-, Lieferanten- und 

Betreiber-Bestätigung
• (insb.) Messlokations- und 

Marktlokations-ID

Antragsaufwand:
Prüfaufwand:

Änderungs-PQ

Motiv:
Steigerung der Leistung bereits 

präqualifizierter Einheiten

Benötigte Daten/Unterlagen:
• Erbringungsnachweis 

(Doppelhöckerkurve)*
• Ggf. ANB-Bescheinigung
• Ggf. BKV-, Lieferanten- und 

Betreiber-Bestätigung
• (insb.) Messlokations- und 

Marktlokations-ID

Antragsaufwand:
Prüfaufwand:

Wiederholungs-PQ

Motiv:
Erneuerung der Laufzeit einer PQ 

oder Verringerung der PQ-Leistung

Benötigte Daten/Unterlagen:
• Erbringungsnachweis (reale 

Erbringung oder DHK)*
• 98% der PQ-Leistung zur 

Bestätigung dieser
• (insb.) Messlokations- und 

Marktlokations-ID

Antragsaufwand:
Prüfaufwand:

*Für arbeitsvermögenbegrenzte Einheiten ist insbesondere ein Nachweis zur Berechnung des Arbeitsvermögens nötig. Für PRL-Präqualifikationen werden weiterhin vierstündige 
Probefahrten benötigt. Bei Sondertechnologien werden im Rahmen des technischen Konzepts noch weitere Nachweise gefordert (Reservebetrieb für Batterien, mögliche Einspeisung für 
Wind / PV, …).

Pflicht für Bestands-
anlagen zum 23.10.2023
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Prüfprozess – Erst-/Änderungs-PQ

W
er

ks
tu

di
er

en
de Prüfung auf 

Vollständigkeit 
der Daten, insb.
- Angabe & Konsistenz 
MaLo- und MeLo-ID mit 
Bescheinigungen
- Bestätigen 
ausreichender 
Leistungen durch 
beteiligte Parteien
- Verknüpfung mit 
freigegebenen 
Erbringungskonzepten
- Grüne PQ-Ampel

Eintrag je PQ in 
Feedback Excel-
Liste
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er
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C

M
T) Anleitung für 

Werkstudierende
Freigabe von 
Erbringungs-
konzepten
Bewerten falsch
ausgewerteter
Erbringungs-
nachweise

Freigabe der 
Leistung auf 
Gebotsplattform
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Zweitprüfung der 
Erbringungs-
nachweise und 
finale Freigabe 
der PQ

Kommunikation 
an KAP für 
Freigabe der 
Vermarktung
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Prüfprozess – Wiederholungs-PQ

W
er

ks
tu

di
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en
de Prüfung auf 

Vollständigkeit 
der Daten, insb.
- Angabe & Konsistenz 
MaLo- und MeLo-ID mit 
Bescheinigungen
- Bestätigen 
ausreichender 
Leistungen durch 
beteiligte Parteien
- Verknüpfung mit 
freigegebenen 
Erbringungskonzepten
- Grüne PQ-Ampel

Eintrag je PQ in 
Feedback Excel-
Liste
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T) Anleitung für 

Werkstudierende
Freigabe von 
Erbringungs-
konzepten
Bewerten falsch
ausgewerteter
Erbringungs-
nachweise

Freigabe der 
Leistung auf 
Gebotsplattform

Zw
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tfr
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ga
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 S
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(S
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Zweitprüfung der 
Erbringungs-
nachweise und 
finale Freigabe 
der PQ

Kommunikation 
an KAP für 
Zweitfreigabe
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Häufige Fehler beim 
PQ-Antrag und 
Anmerkungen zu 
diesen
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Häufige Fehlerbilder beim PQ-Antrag

Fehlende Stamm-
oder Lokationsdaten

Zurückspielen mit der Bitte 
um Ergänzung der Daten

Veraltete oder 
fehlerhafte 

Bescheinigungen

Fehlerhafter / falsch 
ausgewerteter 

Erbringungsnachweis

Fehlende 
Verknüpfung mit 
freigegebenem 

Erbringungskonzept

Anmerkungen:

z.T. händisch einzutragen, 
z.T. automatisch vervollständigt
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Häufige Fehlerbilder beim PQ-Antrag

Fehlende Stamm-
oder Lokationsdaten

Zurückspielen mit der Bitte 
um Ergänzung der Daten

Veraltete oder 
fehlerhafte 

Bescheinigungen

Zurückspielen mit der Bitte 
um Aktualisierung / 

Anpassung

Fehlerhafter / falsch 
ausgewerteter 

Erbringungsnachweis

Fehlende 
Verknüpfung mit 
freigegebenem 

Erbringungskonzept

Anmerkungen:

z.T. händisch einzutragen, 
z.T. automatisch vervollständigt

Aktuelle Fassungen für 
Vordrucke der Bescheinigungen 
zu finden auf regelleistung.net
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Häufige Fehlerbilder beim PQ-Antrag

Fehlende Stamm-
oder Lokationsdaten

Zurückspielen mit der Bitte 
um Ergänzung der Daten

Veraltete oder 
fehlerhafte 

Bescheinigungen

Zurückspielen mit der Bitte 
um Aktualisierung / 

Anpassung

Fehlerhafter / falsch 
ausgewerteter 

Erbringungsnachweis

Untersuchung bzgl. Grund 
für falsche Auswertung

 Datenqualität verbessern

Fehlende 
Verknüpfung mit 
freigegebenem 

Erbringungskonzept

Anmerkungen:

z.T. händisch einzutragen, 
z.T. automatisch vervollständigt

Aktuelle Fassungen für 
Vordrucke der Bescheinigungen 
zu finden auf regelleistung.net

Festhalten am automatisierten 
Prozess der algorithmischen 
Auswertung solange möglich
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Häufige Fehlerbilder beim PQ-Antrag

Fehlende Stamm-
oder Lokationsdaten

Zurückspielen mit der Bitte 
um Ergänzung der Daten

Veraltete oder 
fehlerhafte 

Bescheinigungen

Zurückspielen mit der Bitte 
um Aktualisierung / 

Anpassung

Fehlerhafter / falsch 
ausgewerteter 

Erbringungsnachweis

Untersuchung bzgl. Grund 
für falsche Auswertung

 Datenqualität verbessern

Fehlende 
Verknüpfung mit 
freigegebenem 

Erbringungskonzept

Prüfen evtl. bereits 
verknüpfter Konzepte durch 

Kundenansprechpartner

Anmerkungen:

z.T. händisch einzutragen, 
z.T. automatisch vervollständigt

Aktuelle Fassungen für 
Vordrucke der Bescheinigungen 
zu finden auf regelleistung.net

Festhalten am automatisierten 
Prozess der algorithmischen 
Auswertung solange möglich

Excel-Fragebogen als 
Grundgerüst für Standard-
technologien verfügbar
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Das PQ-Portal als 
Schnittstelle 
zwischen ÜNB und 
Anbieter
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Das PQ-Portal als Schnittstelle zwischen ÜNB und Anbieter

Regelreserve-
Anbieter

PQ-Portal

Bereitstellung von 
PQ-relevanten Daten

Übertragungs-
netzbetreiber

Vergabe- & Gebots-
Plattform

Prüfung der PQs
Konzeptionierung & 
Weiterentwicklung

Gebotsabgabe

Freigabe der Leistung

Beratung
Feedback
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Allgemeine Informationen:

Ziele: • Visualisierung, Standardisierung und Dokumentation 
des PQ-Prozesses

• Datenbankfunktion für bestehende Anlagen und 
Stammdaten

Einführung:  Anfang 2016

Betreiber: • Gehostet durch ÜNB 50Hertz
• IT-Dienstleistungen durch IT&I

Weiterentwicklung: • Arbeitsgruppe AG PQ Portal (4ÜNB+IT&I)
• Ständige Erweiterung und Verbesserung der 

Funktionalität unter Einbezug von Benutzerfeedback
• Aktuelle Themen: 
 API-Schnittstelle
 Überarbeitung des User-Interface
 aFRR-to-mFRR
 VNB-Integration
 …
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Philosophie:
Angebot, Erbringung und Vergütung von sicherer
Regelleistung ist gemeinsames Ziel von BSP und ÜNB

Deshalb:
Präqualifikation = Team Effort, in dem weder der BSP noch 
der ÜNB die Abhängigkeit vom jeweils anderen ausnutzt
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Bei Fragen, Wünschen
oder Anregungen:

Regelleistung@tennet.eu
(oder beim späteren Get Together)
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Integration von PV und WKA 
in die Regelreservemärkte
Carina Hock
BKV- und Regelleistungsforum
Am 14.09.2023 in Fulda
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Herausforderungen der nächsten Jahren

Einbindung volatiler Erneuerbarer in die Regelreservemärkte

Heutige Möglichkeiten der Teilnahme an den Regelreservemärkten
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Herausforderungen der 
nächsten Jahre

Confidentiality
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Wandel von Erzeugung und externe Faktoren

28

• Zeiten, in denen konventionelle Energieträger
Produktionsleistung aufgrund hoher EE-Einspeisung
drosseln, nehmen zu Potential neg. Regelreserve sinkt

• Deutscher Kohleausstieg bis spätestens 2038
• Aufgrund des Klimawandels

• Sind längere Trockenheitsperioden und sinkende
Wasserpegel zu erwarten.

• Werden längere Schwachwindperioden erwartet, 
welche von kurzen und starken Perioden hoher WKA-
Einspeisung gefolgt werden.

Daher macht es Sinn, solche Technologien in (neg.) 
Regelreservemärkte zu integrieren, die ohnehin erzeugen.

Präqualifizierte Leistung je 
Primärenergieträger für neg. mFRR [MW]
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Hohe Korrelation PV-Einspeisung und RL-Leistungspreise

29

Arithm. Mittel
Max. Gebotspreis
PV-Einspeisung
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Einbindung volatiler
Erneuerbarer in die 
Regelreservemärkte
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Besonderheiten volatiler Erneuerbarer

• Im Gegensatz zu fahrplangeführten
Anlagen Herausforderung der Prognose

• Dt. ÜNB fordern daher die Übertragung 
eines zusätzlichen Datenpunktes 
„mögliche Einspeisung“

• aFRR: 1-4 s Auflösung

• mFRR 1 min Auflösung

31

Aufnahmezeitraum beträgt min. 
10.000 Werte (inkl. DHK)

Mittelwert des Fehlers darf im PQ-
Verfahren max. ± 1% betragen
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Verfahren zur Bestimmung der möglichen Einspeisung

32

Passive Methoden

• Unabhängig vom jeweiligen 
Einspeisewert

• Kein Einfluss auf aktuellen 
Einspeisewert

Verfahren auf Basis externer Datenquellen:
• Pyranometer/Anemometer
• Referenzanlage
• Auslesen aus WKA-inhärenten Daten
• Kurzfrist-Prognose

Aktive Methoden

• Variierung der Ist-
Einspeiseleistung zur 
Bestimmung der möglichen 
Einspeisung

• Einfluss auf Ist-
Einspeiseleistung

• DC-basierte Regulierung innerhalb einer 
Einheit (Variierung des AP in der Nähe 
des MPP)

• AC-basierte Regulierung innerhalb eines 
Parks (Variierung der Einspeiseleistung 
des WR über Parkregler)
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Verfahren zur Bestimmung der möglichen Einspeisung

33

Vergleiche: „PV-Regel: Entwicklung von Konzepten und Lösungen zur Regelleistungserbringung 
mit Photovoltaikanlagen“; Schlussbericht des Verbundvorhabens; 2019

• Multistringverfahren bei WR mit mind. zwei DC-Stellern
• Monostringverfahren v.a. für Großanlagen
• Umrüstung des SMA Sunny Tripower 20000TL im Rahmen des Projektes „PV-Regel“
• Im Vergleich zu passiven Verfahren deutlich verbesserte Genauigkeiten erzielbar

Aktive Verfahren
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Heutige Möglichkeiten
der Teilnahme an den 
Regelreservemärkten
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Leistungsmarkt für neg. aFRR

*Darstellung ohne Ausreißer

Einblick in die theoretischen Erlösmöglichkeiten
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Arbeitsmarkt für neg. aFRR

36

Einblick in die theoretischen Erlösmöglichkeiten

*Zahlungsrichtung TSO  BSP
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Mögliche Umsetzungsoptionen

Kleinstanlagenregelung:
TEs bis 100 kW können bis 10 MW zusammengefasst und über Internet angebunden werden.

Bestimmung des vorauseilenden AP:
Meldung des vorauseilenden AP in vereinfachter Form als 15min-Fahrplanwert.

Redundante IT-Anbindung über Mobilfunk:
TEs/REs/RGs größer 30 MW benötigen eine redundante Datenanbindung. Diese kann über Mobilfunk 
ausgeführt werden.

Sonderfall 70%-Limitierung bei PV-Wechselrichtern:
Durch den auftretenden Plateau-Effekt ist eine PQ hier besonders interessant.

Reservegruppenbildung:
Es können beliebige Reservegruppen gebildet werden. Mit weiteren Wind oder PV Assets werden kurzzeitige 
Prognosefehler „relativiert“. Batterien können zusätzlich stabilisieren.
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s o nne n.d e



Herausforderungen bei PQ 
& RL-Erbringung 

von
stationären und mobilen 

Kleinstspeichern

Isabella Marra
Team Lead Virtual Power Plant 

Operations
sonnen eServices GmbH



Unser Unternehmen im Überblick.



Consumer Services

Energieverträge

Energie Services 

sonnenVPP

Energy and Flexibility 
Trading

Energiebelieferung

Mehr als nur eine Batterie.



Über das sonnenVPP können Haushalte Funktionen 

übernehmen, die bisher konventionellen Kraftwerken 

vorbehalten waren.

Virtuelles Kraftwerk.



Primärregelleistung mit dezentralen Assets.

Tausende von sonnenBatterien werden 
miteinander vernetzt, um so mit hoher 
Leistung  Frequenzschwankungen im 

Übertragungsnetz ausgleichen zu können.



Herausforderungen im PQ Prozess.

Direktvermarktungs-
anmeldungVerteil-

netzbetreiber sonnen Übertragungs-
netzbetreiber

Endkunde

ANB Bestätigungen

Präqualifizieren

Ve
rt

ra
g 



Regelleistungserbringung.



E-Autos als Stromspeicher: 
sonnen und TenneT gelingt erstmals Einbindung von 
Elektroautos in das Stromnetz



Primärregelleistung mit Elektrofahrzeugen.

Charger & EV #: 3.000
Leistung: 11 kW (nutzbar)
Kapazität: 50 - 100 kWh



Sektorübergreifende Integration und Optimierung.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Isabella Marra

Team Lead Virtual Power Plant Operations

+49 151 / 414 785 25

i.marra@sonnen.de

sonnen GmbH

Blücherstraße 22 | 10961 Berlin



Barbara Weinzierl

Monitoring in der 
Regelleistung
Worauf achtet TenneT?
BKV- und Regelleistungsforum
Am 14.09.2023 in Fulda

18. September 2023 Vertraulich
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Agenda, Maximal 6 Themen
Veranstaltungsname

Überblick
Vom Datenpunkt zur Abrechnung

Online Daten
SRL

Online Daten
PRL

Offline Daten

Online Daten
MRL



Offline Datenpunkte

Extremereignis?
Auffälligkeit in 
Onlinedaten?

…?

Anforderung 
Erbringungs-

nachweis durch 
ÜNB

Auswertung durch 
ÜNB
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Vom Datenpunkt zur Abrechnung
SRL

Online 
Datenpunkte Abrechnung

Klärung mit BSPMonitoring Auffälligkeiten?

Automatisierte Abrechnung
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Online Daten

SRL
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Online - Datenpunkte

- Ab 15 Minuten vor Beginn bis 15 
Minuten nach Ende des Zuschlags 
sind gültige Werte zu melden für
- Gesamtpool
- Einzelmeldungen (Bsp. aFRR)

- Konventionellen Einheiten: ab PQ-
Leistung von >= 25 MW

- Speicherbegrenzte Einheiten:  
(Batteriespeicher, Pumpspeicher..): 
Unabhängig von PQ-Leistung

- Dargebotsabhängige Einheiten: 
Unabhängig von PQ-Leistung sind Sub-
Pooldatenübermittlung gefordert

- Neuartige Konzepte: Unabhängig von PQ-
Leistung
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Konsistenzprüfung
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung
- Arbeitspunkt  
Regelleistungsistwert

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert
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Arbeitspunkt = vorauseilender Arbeitspunkt vor 5 Minuten?
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert
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Verhalten während Vorhaltephase
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert
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Vorhaltung vs. Zuschlag?
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert

Nicht genügende Vorhaltung führt automatisch zu reduzierter Zahlung im Rahmen der 
sekündlichen aFRR-Abrechnung (Anreizkomponente Vorhaltung)
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Einhaltung Toleranzkanal
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert

Mindestanforderungen

Bildung des Toleranzkanals gemäß der 
Modellbeschreibung zur Abrechnung der aFRR-Arbeit

https://www.regelleistung.net/ext/tender/remark/download/128328866
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Einhaltung Toleranzkanal
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert

Nichteinhaltung des Toleranzkanals führt automatisch zu reduzierter Zahlung im Rahmen der 
sekündlichen aFRR-Abrechnung (Anreizkomponente Erbringung)
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Erbringungsgeschwindigkeit
Nutzung der Onlinedatenpunkte im SRL-Monitoring

Isteinspeisung

Regelleistungsistwert

Arbeitspunkt

Vorauseilender Arbeitspunkt

Zuschlag (aus MOL)

Vorhaltung pos/neg

Regelleistungssollwert
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Beispiel: Vorhaltung vs. Zuschlag
SRL – Kennzahlen
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Beispiel: Vorhaltung vs. Zuschlag
SRL – tägliche Kennzahlen

■ VerlaufBSP1
BSP2
BSP3
BSP4
BSP5

..

..

..

TenneT Gesamt
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Online Daten

PRL
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Vorhaltung vs. Zuschlag?
Nutzung der Onlinedatenpunkte im PRL-Monitoring

Bisher führen Vorhalteverletzungen noch nicht automatisch zu reduzierter Zahlung im Rahmen 
der FCR-Abrechnung
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Erbringung - Kanalmethode
Nutzung der Onlinedatenpunkte im PRL-Monitoring

Bisher führt Untererbringung noch nicht automatisch zu reduzierter Zahlung im Rahmen der 
FCR-Abrechnung
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Erbringung - Korrelationsmethode
Nutzung der Onlinedatenpunkte im PRL-Monitoring

Bisher führt Untererbringung noch nicht automatisch zu reduzierter Zahlung im Rahmen der 
FCR-Abrechnung
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Vom Datenpunkt zur Abrechnung
PRL

Offline Datenpunkte

Extremergeinis?
Auffälligkeit in 
Onlinedaten?

…?

Anforderung 
Erbringungs-

nachweis durch 
ÜNB

Auswertung durch 
ÜNB

Online 
Datenpunkte Abrechnung

Klärung mit BSPMonitoring Auffälligkeiten?

Automatisierte Abrechnung



18. September 2023 Vertraulich70

Offline Daten
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Offline - Datenpunkte

■ Aufzeichnung von Offline Daten
▫ Ab 15 Minuten vor Beginn bis 15 Minuten nach Ende des Zuschlags
▫ Für alle RE / RG und TE, die dem bezuschlatgen Pool zugeordnet sind

■ Archivierung der Daten mindestens sechs Wochen
■ Übermittlung an ÜNB bei Bedarf mittels Ex-Post-Erbringungsnachweis (Bitte Vorlage verwenden!)
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Erbringungsnachweise - Auswertung

■ Überprüfung der Erbringung auf TE-
Ebene

■ Prüfung des verfügbaren
Arbeitsvermögens bei Speichern

■ Datenlieferung an entso-e nach
Großereignissen (Beispiel System Split 
vom 8. Januar 2021)
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MRL Monitoring



Offline Datenpunkte

Extremergeinis?
Auffälligkeit in 
Onlinedaten?

…?

Anforderung 
Erbringungs-

nachweis durch 
ÜNB

Auswertung durch 
ÜNB

18. September 2023 Vertraulich74

Vom Datenpunkt zur Abrechnung
MRL

Online 
Datenpunkte

Abrechnung

Nichtverfügbarkeit 
oder 

Schicht meldet  Problem bei MRL Abruf

Automatisierte Abrechnung
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Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontaktdaten:
Barbara.Weinzierl@tennet.eu
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TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber. Wir setzen uns für eine 
sichere und zuverlässige Stromversorgung ein – 24 Stunden am Tag, 365 Tage 
im Jahr. Wir gestalten die Energiewende mit – für eine nachhaltige, zuverlässige 
und bezahlbare Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender 
Übertragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 24.500 km 
langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden und großen Teilen 
Deutschlands und ermöglichen mit unseren 16 Interkonnektoren zu 
Nachbarländern den europäischen Energiemarkt. Mit einem Umsatz von 
6,4 Mrd. Euro und einer Bilanzsumme von 32 Mrd. Euro sind wir einer der 
größten Investoren in nationale und internationale Stromnetze, an Land und auf 
See. Jeden Tag geben unsere 6.600 Mitarbeiter ihr Bestes und sorgen im Sinne 
unserer Werte Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, dass sich mehr als 
42 Millionen Endverbraucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen können. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

Diese PowerPoint-Präsentation wird Ihnen von der TenneT  TSO GmbH 
(„TenneT“) angeboten. Ihr Inhalt, d.h. sämtliche Texte, Bilder und Töne, 
sind urheberrechtlich geschützt. Sofern TenneT nicht ausdrücklich 
entsprechende Möglichkeiten bietet, darf nichts aus dem Inhalt dieser 
PowerPoint-Präsentation kopiert werden, und nichts am Inhalt darf 
geändert werden. TenneT bemüht sich um die Bereitstellung korrekter 
und aktueller Informationen, gewährt jedoch keine Garantie für ihre 
Korrektheit, Genauigkeit und Vollständigkeit.

TenneT übernimmt keinerlei Haftung für (vermeintliche) Schäden, die sich 
aus dieser PowerPoint-Präsentation ergeben, beziehungsweise für 
Auswirkungen von Aktivitäten, die auf der Grundlage der Angaben und 
Informationen in dieser PowerPoint-Präsentation entfaltet werden.
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